w.floo De beste start voor uw vloerverwarming

Legplannen voor vloerverwarming

Voor het prestigieuze Valley Amsterdam realiseerden wij alle legplannen.
Dankzij onze eigen software Calstrim zijn deze plannen tot in detail uitgewerkt met alle benodigde technische specificaties
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Projectnummer: Datum:

Project: Valley Amsterdam
Verdieping 19 - Noord

Kerkenbos 1077 (Unit V)
6546 BB Nijmegen

wfloo ...

info@w-floo.com

Legplannen voor vloerverwarming 0031(0)6 2192 6253
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Totaaloverzicht: appartement 51-N

40
18 v
Zandcement A
> calstrim
1,2
2 Software for underfloor heating
16
5 |badkamer 1 1 100 47 0,48 571 0,62 1049 22 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 70 285 28 21,7
4 |slaapkamer 1 randzone 2 100 61 0,72 1149 0,81 1779 20 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 82 27,5 28 21,7
3 |slaapkamer 1 3 150 62 0,96 1586 1,07 2397 20 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 71 26,6 24 223
4 150 73 1,13 3007 1,26 3339
) 1 |woon-eetkamer : 150 a1 125 2531 1,40 2601 20 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 71 26,6 24 22,3
6 100 75 0,89 1746 1,00 2701
2 |woon-eetkamer randzone 2 100 27 1,03 2765 115 3647 20 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 82 27,5 28 21,7
7 |slaapkamer 2 randzone 8 100 54 0,64 899 0,72 1392 20 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 82 27,5 28 21,7
6 |slaapkamer 2 9 150 59 0,91 1400 1,02 2169 20 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 71 26,6 24 22,3
8 |badkamer 2 10 100 34 0,34 294 0,45 540 22 26 Tegels 30 21 0,0 0,0 70 28,5 28 21,7
Temperatuurverschil 10,00 3,00

Gr. Nr.: groepnummer, HOH: de afstand tussen de slangen in mm, Gr.l: groeplengte in meter, Afgifte: afgegeven vermogen in W, Debiet: volumestroom (debiet) in |/min, Drukverlies: drukverlies in Pa, Opname: opgenomen vermogen in W, Debiet: volumestroom (debiet) in |/min, Drukverlies: opgenomen vermogen in W, Ty V:
ruimtetemperatuur bij verwarmen in °C, Ty K: ruimtetemperatuur bij koelen in °C, Taw V: retourwatertemperatuur bij verwarmen in °C, Ty K: retourwatertemperatuur bij koelen in °C, A: oppervlakte in m?, O: omtrek in m, Afgifte: afgegeven vermogen in W/m?, Afgifte: afgegeven vermogen in W, T opp.: vloertemperatuur gemiddeld,
Opname: opgenomen vermogen in W/m? Opname: opgenomen vermogen in W, T opp.: vloertemperatuur gemiddeld

Berekeningen zijn uitgevoerd volgens de geldende normen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Oppervlaktes gebaseerd op groeplengtes kunnen afwijken. Bij vioerverwarming met veel transportleidingen (op een andere hartafstand dan de groepen) zal de afwijking groter zijn dan bij vloerverwarming met weinig
transportleidingen.
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