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Verdeler 1
Gr.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14] 15 16 17 18
HOH mm 100, 100 100 100, 100 100) 100 100 100 100 100) 100 100 100, 100 100 100, 100
Gr.l m 100, 103, 100 88 86 100) 104 95 100 124 103 104 121 120 123 126 126, 121 1944
Oppervlakte m? 10,0 10,3 10,0 8,38 8,6 10,0 10,4 9,5 10,0 12,4 10,3 10,4 12,1 12,0 12,3 12,6 12,6 12,1 194,4
Afgifte w 899 926 899 791 773 899 935 854 899 1114 926 935 1088 1079 1105 1132 1132 1088 17472,
Debiet I/m 1,30 1,34 1,30 1,14 1,12 1,30 1,35 1,24 1,30 1,61 1,34 1,35 1,57 1,56 1,60 1,64 1,64 1,57 25,28
Drukverlies Pa 2805 3149] 2805 1706 1560 2805 3271] 2297 2805 6012 3149 3271] 5630 5506 5883 6277 6277 5630 6276
Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Werkwijze in uw eigen stijl
Aanvoertemperatuur: 45,00 °C Verdeler 4 j g j
Gezamenlijke retourtemperatuur: 35,00 °C Gr. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Temperatuurverschil: 10,00 °C HOH mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 W-floo levert |eg p| annen in de Stij| van
Gr.l m 95 98 101 119 114 119 111 107 103 107 112 103 101 93 97 94 86 1760) . .
Opperviakte m 9,5 9,8 10,1 11,9 11,4 11,9 11,1 10,7 10,3 10,7 11,2 10,3 10,1 9,3 9,7 9,4 8,6 176,0 de Opd rachtgever. Elgen kader, eligen
Ver‘de|er 2 Afgifte w 854 881 908 1070 1025 1070 998 962 926 962 1007 926 908 836 872 845 773 15818 tekenstandaard en eigen opmaak van
Debiet I/m 1,24 1,27 1,31 1,55 1,48 1,55 1,44 1,39 1,34 1,39 1,46 1,34 1,31 1,21 1,26 1,22 1,12 22,89
Gr.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17, 18 19| | Totaal g 2 . . : : : . : : : : . : 2 Z . A f ; ;
on m m 0 m m 0 ™ e ™ m m m m ™ m o0 m m 0 Drukverlies Pa|  2207]  2592]  2916]  5383| 4691  5383|  4224]  3657]  3149] 3657  4376] 3149  2016]  2114] 2491  2204] 1560 5383 berekeningen en totaaloverzicht. Dit
mm
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :
Gr.l m 120, 122, 124 113 126 126, 128 123 115 113 114 114 114 114 115 115 115 115 113 2239 dossier toont onze standaard.
Oppervlakte m? 12,0 12,2 12,4 11,3 12,6 12,6 12,8 12,3 11,5 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,3 223,9| panvoertemperatuur: " 4500 °C
Afgifte w 1079 1096/ 1114 1016 1132 1132 1150 1105 1034/ 1016 1025 1025 1025 1025 1034 1034/ 1034/ 1034 1016 20123| Gezamenlijke retourtemperatuur: " 3500 °C . . . -
Debiet yml 156 159 161  147]  164]  1e64] 166/ 160 150 147 148  148]  148]  148] 150 150 150 150 1,47 29,12| Temperatuurverschil: ¥ 1000°C Een proeftekening in uw eigen stijl is
Drukverlies Pa 5506 5755 6012 4532 6277 6277 6548 5883 4855 4532 4691 4691 4691 4691 4855 4855 4855 4855 4532 6548 mogelljk,
Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Verdeler 5
, . Gr. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . ~
Aanvoertemperatuur: , 4s00°C HOH mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Informeer via w-floo.com/contact
Gezamenlijke retourtemperatuur: , 3%00°C Gr.l m 113 120 114 120 115 111 119 94 94 100 107 105 102 114 111 107 104 116 1966)
Temperatuurverschil: 10,00 °C Oppervlakte m 11,3 12,0 11,4 12,0 11,5 11,1 11,9 9,4 9,4 10,0 10,7 10,5 10,2 11,4 11,1 10,7 10,4 11,6 196,6)
Afgifte w 1016] 1079 1025 1079 1034 998 1070 845 845 899 962 944 917 1025 998 962 935 1043 17670
Verdeler 3 Debiet I/m 1,47 1,56 1,48 1,56 1,50 1,44 1,55 1,22 1,22 1,30 1,39 1,37 1,33 1,48 1,44 1,39 1,35 1,51 25,57 Y——
eraeler Drukverlies Pa|  4532]  5506] 4691 5506 4855 4224  5383]  2204|  2204]  2805|  3657|  3396| 3031 4691  4224|  3657] 3271 5024 5505 llziging B:
Gr.Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wijziging A:
HOH mm 100, 100 100 100, 100 100) 100 100 100) 100 100) 100 100 100, 100 , Fase:
Gr.l m 72 73 95 92 109 106 103 81 81 87 106 99 103 101 55 1363 Aa"""e't?f:perat””“ , 45007 Formaat A2 Schasl 1100
Opperviakte m 7,2 7,3 9,5 9,2 109 106] 103 8,1 8,1 87 106 9,9 103 101 55 136,3 ?:: "::u'ju:::;‘:"t_empe'at””" y iggg E —= -
Afgifte w 647 656 854 827, 980 953 926 728 728 782 953 890 926 908 494 12250| " P HO'H de afstand tussen de slangen i mm. Gr| ’ Jengte n meter, Oppervik okt op basi Jengte in s Afgite: af nW, Debiet: volumestroor {debiet] in /mi, Drukverles: drukvertis i P, O nw Projectnummer. Datum: 02:02-2026
N r. Nr.: groepnummer, : de aftstant ussen de slangen in mm, Gr.l: groeplengte in meter, Opperviakte: opperviakte op basis van groeplengte in m*, Argirte: afrgegeven vermogen in , Debiet: volumestroom (debiet) in I/min, Drukverlies: drukverlies in Pa, Opname: opgenomen vermogen in . rep .
Debiet I/m 0,94 0,95 1,24 1,20 1,42 1,38 1,34 105 1,05 1,13 1,38 1,29 1,34 1,31 0,72 17,73 Project:  Utiliteitsgebouw begane grond
Drukverlies Pa 874 898 2297 2027, 3933 3525 3149 1238] 1238 1632 3525 2697 3149 2916 506, 3932
Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1] 1 1 1 1 1 1 1 Kerkenbos 1077 (Unit V)
Aanvoertemperatuur: r 45,00 °C Berekeningen zijn uitgevoerd volgens de geldende normen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Oppervlaktes gebaseerd op groeplengtes kunnen afwijken. Bij vioerverwarming met veel transportleidingen (op een andere hartafstand dan de groepen) zal de afwijking groter zijn dan 6546 BB Nijmegen
: r ’ bij vioerverwarming met weinig transportleidingen.
Gezamenlijke retourtemperatuur: 35,00 °C [ ]
Temperatuurverschil: " 10,00 °C www.w-floo.com

W-floo - onafhankelijk tekenbureau voor vioerverwarming - onderdeel van Floorequa

info@w-floo.com

Legplannen voor vlioerverwarming 0031 (0)6 2192 6253
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Werkwijze in uw eigen stijl
Verdeler 8 . ..
Gr. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totaal W-floo levert legplannen in de stijl van
HOH mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100! 100 100 100 100 100 ; :
Gr.l m 108 117 112 115 109 112 114 123 125 59 94 101 107 97 96 94 1683 de opd raChtgever' Elgen kader’ elgen
Verdeler 6 Opperviakte m 10,8 11,7 11,2 11,5 10,9 11,2 11,4 123 12,5 59 9,4 10,1 10,7 9,7 96 9,4 168,3 tekenstandaard en eigen opmaak van
Afgifte w 971 1052] 1007|1034 980  1007|  1025]  1105| 1123 530 845 908| 962 872 863 845 15126 . . .
Gr. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 £y Debiet ym[ 120 152] 146 150  142] 146 148  160] 163 o77]  122] 131 139  126] 125 122 21,89 berekeningen en totaaloverzicht. Dit
HOH mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Drukverlies pa| 3793  s5144]  4376]  4sss|  3933]  4376] 4691 5883|6144 583|  2204]  2916]  3657] 2491  2392[ 2204 6143 i
Gr.l m 71 74 109 113 118 98 99 98 120 122 123 123 123 115 118 116 122 1862 Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 dossier toont onze standaard.
Oppervlakte m? 7,1 7,4 10,9 11,3 11,8 9,8 9,9 9,8 12,0 12,2 12,3 12,3 12,3 11,5 11,8 11,6 12,2 186,2 ,
Afgifte w 638 665 980 1016 1061 881 890 881 1079 1096 1105 1105 1105 1034 1061 1043 1096 16735 Aanvoertemperatuur: , 4so0°C E ; ; ; s
" ' . en proeftekening in uw eigen stijl is
Debiet Im 0,92 0,96 1,42 1,47 1,53 1,27 1,29 1,27 1,56 1,59 1,60 1,60 1,60 1,50 1,53 1,51 1,59 24,22 ?eza’“e"t'”ke ’e‘°‘:1’_|‘e'“"e'a'“”’- , ig'gg g P » g g )
m T rver: [1M
Drukverlies Pa 849 924|  3933]  4532] s263]  2592] 2697] 2592] ss06|  s5755|  s883|  sss3|  sss3|  4sss|  s263]  s024] 5755 5882 emperatuurverse ! mogelijk.
Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Verdeler 9 .
Aanvoertemperatuur: 45,00 °C Gr. Nr. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Informeer via w-floo.com/contact
Gezamenlijke retourtemperatuur: 35.00 °C HOH mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100! 100 100 100 100
T hil: : 10'00 oc Gr.l m 115 108! 118 113 112 120 114 120 122 104 101 96 123 115 125 1706
emperatuurverschil: g Opperviakte m? 115 10,8 118! 113 11,2 12,0 11,4 12,0 12,2 10,4 10,1 96 123 115 12,5 170,6
Afgifte w| 1034 971 1061 1016  1007|  1079| 1025  1079] 1096 935, 908 863| 1105 1034 1123 15333
Verdeler 7 Debiet /m 1,50 1,40 1,53 1,47 1,46 1,56 1,48 1,56 1,59 135 131 1,25 1,60 1,50 1,63 22,19 Wijziging B:
Drukverlies pa| 4855  3793|  s5263]  4532|  4376]  5506| 4691  5506|  5755| 3271 2016 2392  5883] 4855 6144 6143 =
Gr. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totaal Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wijziging A:
HOH mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 , Fase:
Gr.l m 104 103 101 99 98 96 94 92 125 122 120 103 110 110 107 1584/ Aanvoertemperatuur: , 4seocc Formaat A2 Schaal 1100
Opperviakte m 10,4 10,3 10,1 9,9 9,8 96 9,4 9.2 12,5 12,2 12,0 10,3 11,0 11,0 10,7 158,4 ‘Tsz;a;:f:t'ﬂtﬁv’::c:’“‘fm”e'a'“”" , f)'gg 2 A -
Afgifte w 935 926 908 890 881 863 845 827]  1123] 1096] 1079 926 989 989 962 14236 : ! Projectnummer: Datum: 02-02-2026
Debiet I/m 1,35 1,34 1,31 1,29 1,27 1,25 1,22 1,20 1,63 1,59 1,56 1,34 1,43 1,43 1,39 20,60 Gr. Nr.: groepnummer, HOH: de afstand tussen de slangen in mm, Gr.: groeplengte in meter, Opperviakte: oppe op basis van g in m?, Afgifte: in W, Debiet: (debiet) in I/min, Drukverlies: drukverlies in Pa, Opname: opgenomen vermogen Project:  Utiliteitsgebouw verdieping
Drukverlies Pa 3271 3149 2916 2697 2592 2392 2204 2027 6144 5755 5506, 3149 4077 4077 3657 6143 inw
Ruimte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Kerkenbos 1077 (Unit V)
Aanvoertemperatuur; 45,00 °C Berekeningen zijn uitgevoerd volgens de geldende normen. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Oppervlaktes gebaseerd op groeplengtes kunnen afwijken. Bij vloerverwarming met veel transportleidingen (op een andere hartafstand dan de groepen) zal de afwijking 6546 BB Nijmegen
Gezamenlijke retourtemperatuur: 3500 °C groter zijn dan bij vioerverwarming met weinig transportleidingen. P
Temperatuurverschil: 10,00 °C w o o www.w-floo.com
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